
 

                           
Spett.le COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

c.a. Sig. Sindaco 
protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it 

   

 
e p.c.                                 Ente Idrico Campano 

protocollo@pec.enteidricocampano.it 
 
 

 

 

Oggetto: D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 - Programma di controllo interno della risorsa idropotabile distribuita 
nei Comuni ricadenti nell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano gestiti dalla GORI S.p.A. – Applica-
zione Deliberazione ARERA (ex AEEGSI) del 28 Dicembre 2012 586/2012/R/IDR e ss.mm. e ii.. 

                 Trasmissione dei Risultati Analitici relativi ai Controlli effettuati nel II Semestre 2023 
 
 

 
 

Egregio Sig. Sindaco, 

Le trasmettiamo di seguito, in applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA (ex AEEGSI) (Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del 28 Dicembre 2012 586/2012/R/IDR e ss.mm. e ii. e dalla Carta 

del Servizio Idrico Integrato, la Tabella riportante i Valori medi relativi ai parametri analitici della risorsa idrica 

distribuita nel Comune di San Giuseppe Vesuviano riscontrati dal 01.07.2023 al 31.12.2023, determinati a se-

guito dei controlli interni eseguiti dalla scrivente Società in conformità al D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18. 

Tali dati sono già disponibili nella sezione “Qualità dell’Acqua” del sito web aziendale www.goriacqua.com, 

all’interno della quale sono presenti anche una serie di informazioni relative alla normativa afferente la qualità 

dell’acqua ed al nostro laboratorio interno. 

Restando a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, 

 
Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 
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Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

Valori medi* II Semestre 2023 

Parametri caratteristici dell'acqua potabile U.M. Valore medio riscontrato Valore D. Lgs. n. 18/2023 

Alcalinità da Bicarbonati mg/l 452 non previsto 

Alluminio µg/l <25 200 

Ammonio mg/l <0,05 0,50 

Antimonio µg/l <1,0 5,0 

Arsenico µg/l 2,4 10 

Batteri coliformi a 37°C MPN/100 ml 0 0 

Benzene µg/l <0,25 1,0 

Benzo(a)pirene µg/l <0,003 0,010 

Boro mg/l 0,06 1,0 

Cadmio µg/l <1,0 5,0 

Calcio mg/l 119 non previsto 

Carbonio organico totale (TOC) mg/l <1,0 senza variazioni anomale 

Cianuri totali µg/l  <5,0 50 

Cloriti mg/l 0,13 0,70 

Cloro residuo (misurato in campo) mg/l 0,15   0,20 (valore consigliato) 

Cloruri mg/l 57 250 

Colore Hazen <10 Accettabile per i consumatori 

Conducibilità elettrica a 20°C microS/cm 812 2500 

Cromo µg/l <5,0 50 

Durezza °F 41 non previsto 

Enterococchi UFC/100 ml 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 0 0 

Ferro µg/l <25 200 

Fluoruri mg/l 0,39 1,50 

Idrocarburi policiclici aromatici µg/l <0,01 0,10 

Magnesio mg/l 27 non previsto 

Manganese µg/l <5,0 50 

Mercurio µg/l <0,20 1,0 

Conteggio delle colonie a 22°C UFC/ml 1 senza variazioni anomale 

Conteggio delle colonie a 36°C UFC/ml 0 non previsto 

Nichel µg/l 1,3 20 

Nitrati mg/l 12 50 

Nitriti mg/l <0,05 0,50 

Odore - Nessun odore rivelabile Accettabile per i consumatori 

pH - 7,3 ≥6,5 e ≤9,5 

Piombo µg/l <1,0 10 

Potassio mg/l 10 non previsto 

Rame mg/l <0,03 1,0 

Residuo fisso a 180°C mg/l 574 1500 (valore consigliato) 

Sapore - Accettabile Accettabile per i consumatori 

Selenio µg/l <1,0 10 

Sodio mg/l 38 200 

Solfati mg/l 24 250 

Torbidità NTU 0,5 Accettabile per i consumatori 

Trialometani – Totale µg/l <0,5 30 

Tricloroetilene + Tetracloroetilene µg/l <0,2 10 

Vanadio µg/l <5,0 50 

1,2 dicloroetano µg/l <0,50 3 

(*) I valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale 
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